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ANNEX A: Preparació de l’estudi realitzat mitjançant 
l’eina informàtica TAS (Thermal Analysis 
Simulator) 
 
El programa utilitzat és el software TAS de EDSL. Es tracta d’un programa de simulació 
d’edificis a nivell tèrmic, energètic, de ventilació, de climatització, de llum natural, i emprat 
per certificacions d’edificis i verificació del compliment de normativa. 
 
Els passos que s’han realitzat per a la realització de les simulacions són els següents: 
 Modelització de l’edifici. 
L’edifici consta de 10 plantes de 3 metres d’alçada cada una. S’han zonificat les plantes en 9 
parts com s’observa: 
 
Figura A.1 
La zona central es considera la part dels transports verticals i de les escales interiors. 
Les zones entre si no es divideixen físicament, sinó que es considera un model d’oficina 
diàfana per aprofitar el principi de ventilació natural creuada. 




Les plantes s’agrupen en la simulació segons la seva funció o naturalesa. Així, tenim la 
planta baixa (PB), la planta segona (P2), les plantes intermèdies (PI), la planta superior (PS) 
i la coberta. Els resultats de la memòria es fan en base de les plantes intermèdies, per ser 
espais rellevants i de gran ocupació. 
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 Calendari 
S’assigna un calendari de dies laborables i festius. En aquest cas, 5 dies laborables (de 




 Arxiu de clima 
Es carrega un arxiu de clima amb totes les dades climàtiques que fan referència al lloc 
d’emplaçament de l’edifici, en aquest cas Barcelona. 
 
Figura A.4 
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 Horari d’oficina 
S’estableix que l’horari d’oficina és de 8h a 20h. 
 Materials contructius 
A partir d’una base de dades modificable, es creen els materials constructius i les 
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 Condicions interiors 
A continuació es configuren les condicions interiors,tant a nivell de càrregues internes com a 







Annexos: Anàlisi comparativa de ventilació natural en edificis d’oficines Pág. 9 
 
 Aplicació de les condicions interiors 














Pág. 10                                                                           Annexos: Anàlisi comparativa de ventilació natural en edificis d’oficines 
 
 Definició del sistema de condicionament d’aire per a l’estudi. 
El sistema de condicionament d’aire es modela per mitjà de les condicions interiors 
esmentades anteriorment. Els paràmetres són els següents: 
Funcionament del sistema d’aire condicionat: 
 Tipus de sistema: Calefacció i Refrigeració per convecció. 
 Rang de temperatures que manté a l’interior: 21 ºC – 23 ºC 
La temperatura màxima que permet el sistema és de 23 ºC i no de 25 ºC com estableix el 
RITE a causa de que només controla la temperatura seca, i al sumar els efectes de la 
temperatura radiant fàcilment s’estaria en condicions de desconfort. 
 Definició del sistema híbrid per a l’estudi. 
El sistema híbrid es modela per mitjà de les condicions interiors esmentades anteriorment 
per al sistema d’aire condicionat i mitjançant unes obertures que assignarem a les façanes 
nord i sud per generar la ventilació natural. Els paràmetres són els següents: 
Funcionament del sistema d’aire condicionat: 
 Tipus de sistema: Calefacció i Refrigeració per convecció. 
 Rang de temperatures que manté a l’interior: 21 ºC – 23 ºC 
La temperatura màxima que permet el sistema és de 23 ºC i no de 25 ºC com estableix el 
RITE a causa de que només controla la temperatura seca, i al sumar els efectes de la 
temperatura radiant fàcilment s’estaria en condicions de desconfort. 
Funcionament del sistema de ventilació natural: 
 El sistema utilitza el principi de ventilació creuada (nord – sud) 
 Les obertures es controlen mitjançant la temperatura exterior i la temperatura seca 
de l’aire interior. 
 Quan la temperatura exterior és superior a la interior, les obertures resten tancades 
(ventilació per refrigeració). 
 Quan la temperatura interior supera els 21 ºC, les finestres comencen a obrir, i quan 
la temperatura interior assoleix els 23 ºC, arriben a la màxima obertura. 
  Quan la temperatura interior arriba als 25 ºC, llavors es tanquen les obertures i entra 
en funcionament el sistema d’aire condicionat. 
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 Definició del sistema totalment natural per a l’estudi. 
El sistema de ventilació natural es modela per mitjà d’unes obertures que es situen a les 
façanes nord i sud. Els paràmetres que la defineixen són els següents: 
Funcionament del sistema de ventilació natural: 
 El sistema utilitza el principi de ventilació creuada (nord – sud) 
 Les obertures es controlen mitjançant la temperatura exterior i la temperatura 
resultant de l’aire interior. 
 Quan la temperatura exterior és superior a la interior, les obertures resten tancades 
(ventilació per refrigeració). 
Quan la temperatura interior supera els 21 ºC, les finestres comencen a obrir, i quan la 
temperatura interior assoleix els 23 ºC, arriben a la màxima obertura. 
 
Figura A.13 





Un cop tenim tots els passos ben definits, es pot procedir a la simulació. Cal remarcar que la 
variació d’algun paràmetre o coeficient pot resultar una variació sensible en els resultats. 
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ANNEX B: Resultats de l’estudi realitzat mitjançant 
l’eina informàtica TAS (Thermal Analysis 
Simulator) 
GRÀFICS DE L’ESTUDI TÈRMIC 
A continuació s’exposen els gràfics obtinguts de l’estudi tèrmic mitjançant el programa TAS 
de EDSL. Es separen els gràfics segons el sistema estudiat, i planta. Els quatre gràfics 
mostrats corresponen, respectivament i consecutivament, al 21 de març, 21 de juny, 21 de 
setembre i 21 de desembre. 
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A continuació s’exposen les gràfiques de potencia de refrigeració per al sistema híbrid i per 
al sistema híbrid aplicant ventilació nocturna, a les Plantes Intermèdies. Els quatre gràfics 
mostrats corresponen, respectivament i consecutivament, al 21 de març, 21 de juny, 21 de 
setembre i 21 de desembre. 
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Gràfic B.88 
